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Allaccio diretto apparecchiatura elettrica 230V/400V

=

VMC Macchinario VMC

Presa 10/16A 2P+PE UNEL (Bipresa + Schuko)

UNEL

== Dispositivo di comando VMC

s [QAE | Quadro eleftrico aula (Esistente)

> |QGE | Quadro elettrico Generale (Esistente)

x|[QP1 | Quadro eleftrico piano primo (Esistente)

x|QP2 | Quadro elettrico piano secondo (Esistente) LEGENDA PUNTI DI DERIVAZIONE NOTE:
. . L Presa derivata da interruftore dedicato e Tutte le canalizzazioni nelle aule dovranno essere realizzate mediante tubazioni in PVC a vista
x[QA3 Quadro elettrico ala 3 (Esistente) UNEL di nuova installazione in QAE . . R . . . .. .
posate a soffitto (sotto le quali verra realizzato un controsoffitto) e tubazioni in PVC incassate
*2 : : : . . .
=a|0PA | Quadro elettrico palestra (Esistentel & rresa derivaia da inferruffore dedicato per le discese e le salite derivate dal QAE.
- , , , ° Tutte le canalizzazioni nelle zone WC dovranno essere derivate da relativo quadro di rifirimento
s=[0PE | Quadro elettrico privilegiata (Esistente) A rresa derivafa da interruttore dedicato e realizzate con tubazioni a vista
- bresa derivata da interruttore dedicat e Le scatole di derivazione a servizio degli alimentatori dei rubinetti dotati di fotocellula dovranno
= [QAN | Quadro elettrico Aula (di nuova realizzazione) resa derivata da inferruttore dedicaro . . . . ) .
UheL di nuova installazione in QP1 essere installate a parete ad una distanza minima di 120 cm dall’'apparecchio.
Canaling metallica esistente 5 Presa derivata da interruttore dedicato ° Le scatole di derivazione a servizio degli alimentatori dei rubinetti dotati di fotocellula dovranno
— di nuova insfallazione in AP2 essere installate a parete ad una distanza minima di 120 cm dall’'apparecchioe ad una distanza
= Boiler elettrico alimentazione da punto esistente Ali.eren’ffZiPﬂSAdEFivafa da circuito forza motrice minima di 260 cm dal pavimento
esistente In . . . . ~ . . .
e La scatola di derivazione interna o esterna dovra avere comunque una protezione minima di IP
Esfraffore - Aspirafore 65; i tubi esterni (eventualmente utilizzati) dovranno anch’essi avere protezione minima IP 65
Scatola di derivazione a servizio alimentatore per
AL| doccia/lavandino a comando con fotocellula

grado di protezione minimo della canalizzazione IP65
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